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El diagrama solar colocado en la 
habitacion nos indica que hay 
presencia del sol por la tarde.

Acortando la ventana no exstiera la 
presencia del sol, la forma de la 
pared hace que exista asoleamiento.

En esta habitacion la ventana esta 
orientada hacia el oeste, el 
asoleamiento lo tiene por la tarde los 
12 meses del año.

CALCULO DEL # DE LUMINARIAS LA 
PRIMERA HABITACION
ALTURA ULTIL 2.44m
NIVEL LUX HOSPITALIZACION 200 LUX

LARGO 5.84 m
ANCHO 7.266 m

AREA TOTAL 42.39 m2

Kr = 0.21+0.8a 
               h

Kr = 0.21+0.8(42.39)
                  2.44

Kr = 13,98

F = 200(42.39)
      0.40(0.75)

F = 28260

LUMINARIAS TIPO F96T81/W WHITE DE 4250 
LUMENES

FLUJO TOTAL =   28260                              
                                4250

                          = 6.6 LUMINARIAS

                     SEMIDIRECTO

F = 8478
        0.3

ANALISIS DE ASOLEAMIENTO Y 
CALCULO DE ILUMINARIAS

SIN ESCALA

DE :

18

19
DE :

19

ESTUDIO DEL RECORRIDO 
APARENTE DEL SOL POR 4 
ESPACIOS DIFERENTE 
LOCALIZADOS EN LOS PISOS 
DE HOSPITALIZACION.

CALCULO DE ILUMINARIAS 
FLUORECENTES.

HABITACION No. 1

Encamado de cuatro personas 
para Medicina General y Cirugias

ESTUDIO DEL RECORRIDO 
APARENTE DEL SOL POR 4 
ESPACIOS DIFERENTE 
LOCALIZADOS EN LOS PISOS 
DE HOSPITALIZACION.

CALCULO DE ILUMINARIAS 
FLUORECENTES.

CALCULO DEL # DE LUMINARIAS LA 
SEGUNDA HABITACION
ALTURA ULTIL 2.44m
NIVEL LUX HOSPITALIZACION 200 LUX

LARGO 5.84 m
ANCHO 7.266 m

AREA TOTAL 42.39 m2

Kr = 0.21+0.8a 
               h

Kr = 0.21+0.8(42.39)
                  2.44

Kr = 13,98

F = 200(42.39)
      0.40(0.75)

F = 28260

LUMINARIAS TIPO F96T81/W WHITE DE 4250 
LUMENES

FLUJO TOTAL =   28260                              
                                4250

                          = 6.6 LUMINARIAS

                     SEMIDIRECTO

F = 8478
        0.3

HABITACION No. 2

Encamado de cuatro personas 
para Medicina General y Cirugias

CALCULO DEL # DE LUMINARIAS LA 
TERCERA HABITACION
ALTURA ULTIL 2.44m
NIVEL LUX HOSPITALIZACION 200 LUX

LARGO 5.84 m
ANCHO 7.266 m

AREA TOTAL 42.39 m2

Kr = 0.21+0.8a 
               h

Kr = 0.21+0.8(42.39)
                  2.44

Kr = 13,98

F = 200(42.39)
      0.40(0.75)

F = 28260

LUMINARIAS TIPO F96T81/W WHITE DE 4250 
LUMENES

FLUJO TOTAL =   28260                              
                                4250

                          = 6.6 LUMINARIAS

                     SEMIDIRECTO

F = 8478
        0.3

CALCULO DEL # DE LUMINARIAS LA 
CUARTA HABITACION
ALTURA ULTIL 2.44m
NIVEL LUX HOSPITALIZACION 200 LUX

LARGO 5.06 m
ANCHO 5.47 m

AREA TOTAL 27.67 m2

Kr = 0.21+0.8a 
               h

Kr = 0.21+0.8(27.67)
                  2.44

Kr = 9.15

F = 200(27.67)
      0.40(0.75)

F = 18447

LUMINARIAS TIPO F96T81/W WHITE DE 4250 
LUMENES

FLUJO TOTAL =   18447                              
                                4250

                          = 4.3 LUMINARIAS

                     SEMIDIRECTO

F =  5534
        0.3

En esta habitacion la ventana esta 
orientada hacia el este, el 
asoleamiento lo tiene por la mañana 
y en la tarde no, todos los 12 meses 
del año.

HABITACION No. 3

Encamado de cuatro personas 
para Medicina General y Cirugias

En esta ultima habitacion como esta 
indicando el diagrama solar no 
existe presencia de asoleamiento.

HABITACION No. 4

Encamado de dos personas 
para Medicina General y Cirugias

Lineas de 
proyección del sol

Lineas de 
proyección del sol

Lineas de 
proyección del sol

Lineas de 
proyección del sol

Lineas de 
proyección del sol

SIN ESCALA

ESTUDIO DE ASOLEAMIENTO

ESTUDIO DE ASOLEAMIENTO
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